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質　疑　回　答　書　

御杖村保健福祉医療総合センター長寿命化改修工
事

令和6年4月25日 令和6年4月30日

質疑事項 回　　　　答

図面A-03において化学物質の濃度測定３箇所実施とありますが、各測定対
象室には、測定に影響のある備品等がない状態と考えてよろしいですか。

測定に影響のある備品等はございません。

図面A-03 3.12発生材の処理等について「有り」となっておりますが、該
当物を指示願います。

別添の実施設計書によります。

図面A-20　指定メーカー等リスト、指定工事／業者等リストとあります
が、同等以上としてよろしいですか。

よろしいです。

工事用現場事務所等設置場所への動線について、一般出入口より館内を通
行して介護者控え室を通り、休養室に入るルートでよろしいですか。

質疑にあるルートではございません。
工事用現場事務所の駐車場側に出入口がございます
ので、そちらからの出入りを想定しています。

工事関係者の休憩場所について、工事用現場事務所設営場所に設置として
よろしいですか。

よろしいです。

工事関係者の喫煙場所の設置は可能か。 敷地内は禁煙となっております。

センターが休日の日の工事作業は可能か。
事前に申し出を行っていただき、施設運営に問題が
なければ可能です。
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土日祝日の工事作業日の指定はあるか ございません。

平日において作業ができない日時はあるか
原則ございませんが、診療所及び保健センターの事
業等により、作業を控えていただきたい場合は、事
前に調整をお願いすることは考えられます。

土日祝日を作業日とした場合、平日に現場休工日を設けてよろしいか。 よろしいです。

工事時間は9時～17時とし、前後1時間程度は準備片付けを実施してよろし
いですか。

よろしいです。ただし、施設の出入口は８時３０分
に解錠し、１７時１５分に施錠となります。
工事用現場事務所は直接出入り可能な場所にござい
ますので、施設利用時間外の利用も可能です。

現場事務所の利用時間は8時～18時でよろしいか。 よろしいです。

外壁劣化数量表の数値については参考と考え、現場調査の上で調査報告書
を作成提出協議の上、数量を決定すると考えてよろしいか。

よろしいです。

老人福祉センターの軒天１の改修工事におきまして下地再利用とあります
が、野縁の再利用は難しいと考えます。撤去後の現状確認・協議の上、再
利用が難しい場合は追加と考えてよろしいか。

基本的に追加は考えておりせん。


